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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

nr DH 26/P1/01/2023

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczynska 103A

DEKLARUJE / DECLARES
z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt / with all responsibility, that the product

Wktad kominkowy / Fireplace insert
DEFRO HOME IMPULS BASIC
(typ/type DEFRO HOME IMPULS BASIC)

zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujacymi dyrektywami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 305/2011 / Regulation of the European Parliament 305/2011
Dyrektywa ErP 2009/125/WE / Directive ErP 2009/125/EC
Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1186 / Commission Delegated Regulations (EU) 2015/1186
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 / Commission Regulation (EU) 2015/1185

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:

PN-EN 13229:2002
dokumentacja techniczna / technical documentation

Wyréb oznaczono znakiem:
Product has been marked:

q3

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznosg, jezeli we wktadzie kominkowym DEFRO HOME IMPULS BASIC wprowadzono zmiany, zostat
przebudowana bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcjg obstugi. Niniejsza deklaracja musi by¢ przekazana wraz z
wktadem kominkowym w przypadku odstgpienia wtasnosci innej osobie.

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the DEFRO HOME IMPULS BASIC Fireplace, if its construc-
tion has been changed without our permission or if the fireplace is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall
be handed over to a new owner along with the title of ownership of the fireplace.

Whkiad kominkowy DEFRO HOME IMPULS BASIC jest wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywang przez:
DEFRO HOME IMPULS BASIC Fireplace insert has been manufactured according to technical documentation kept by:
DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103a.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Dziubeta
Name of the person authorized to compile the technical documentation: Mariusz Dziubeta

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci w imieniu producenta: Robert Dziubeta
Name and signature of the person authorized to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Robert Dziubeta

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione: 23
Two last digits of the year of marking: 23

Ruda Strawczynska, dn. 28.07.2023 <\REE}?ZLD}%jI’;befa
miejsce i data wystawienia [
place and date of issue. c%ziiu/go




Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformowaé Panstwa, ze doktadamy wszelkich staran, aby
jakos¢ naszych wyrob6w spetniata restrykcyjne normy i gwarantowata
bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie urzadzenia produkowane s3
zgodnie z wymaganiami odnosnych dyrektyw UE i posiadajg Znak Bez-
pieczenstwa CE potwierdzony Deklaracja Zgodno$ci WE.

3

Bardzo wazna jest dla nas Paristwa opinia o dziataniach naszej firmy.
Bedziemy wdzigczni za wszelkie uwagi i propozycje z Paristwa strony
dotyczace produkowanych przez nas urzadzer oraz sposobu obstugi
przez naszych Partneréw oraz Serwis.

DEFRO R. Dziubeta sp. k

Tred¢ niniejszej Instrukeji Obstugi jest wtasno$cia DEFRO R. Dziubeta sp.k.
Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie tresci niniejszej Instrukcji
bez wezesniejszej, pisemnej zgody DEFRO R. Dziubeta sp k. jest zabronione.

DEFRO

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakosci produktu firmy DEFRO, ktory
na dtugo zapewni bezpieczenstwo i niezawodnos¢ uzytkowania.

Jako Klienci naszej firmy mozecie Pafistwo zawsze liczy¢ na pomoc Centrum
Serwisowego DEFRO, ktdry jest przygotowany do zapewnienia statej spraw-
no$ci Waszego urzadzenia.

Prosimy przeczyta¢ z uwagg ponizsze wskazowki, ktérych przestrzeganie jest
warunkiem prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania urzadzenia.

e Nalezy uwaznie przeczytac Instrukcje obstugi - mozna w niej zna-
lez¢ przydatne uwagi odnoszace sig¢ do prawidtowego uzytkowa-
nia urzadzenia.

e  Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy oraz czy urzadzenie w
czasie transportu nie ulegto uszkodzeniu,

e  Nalezy poréwna¢ dane z tabliczki znamionowej z kartg gwaran-
cyjna.

e Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ czy podtgcze-
nie do przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami niniejszej
instrukcji oraz odpowiednich przepisdw krajowych.

Podczas eksploatacji urzadzenia nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad
uzytkowania. Zabrania sie otwierania drzwiczek podczas pracy urzadzenia.

W razie koniecznosci interwencji nalezy zawsze zwracaé sie do Centrum Ser-
wisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO, gdyz jako jedyni, po-
siadajg oni oryginalne czesci zamienne i sg wiasciwie przeszkoleni w zakresie
montazu i eksploatacji urzadzen DEFRO.

Dla Panfistwa bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania urzadzenia prosimy o
zapoznanie sig z niniejsza instrukcja obstugi oraz odestanie prawidtowo wy-
petionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres:

DEFRO R. Dziubeta sp.k. - Centrum Serwisowe
Ruda Strawczyriska 103a
26-067 Strawczyn

@ serwis@defro.pl

Odestanie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowac Paristwa w naszej
bazie uzytkownikéw produktéw DEFRO oraz zapewnic¢ szybkg obstuge serwi-
SOWa.

Nieodestanie lub odestanie nieprawidtowo wypetnionej Karty Gwarancyjnej i
poswiadczenia o jakosci | kompletnosci urzadzenia w terminie dwach tygodni
od daty instalacji, lecz nie dtuzej niz sze$¢ miesiecy od daty zakupu skutkuje
utratg gwarancji! Wigze sig¢ to z opéZnieniem w wykonywaniu napraw oraz
koniecznoscig pokrycia kosztéw wszystkich napraw i dojazdu serwisu.

Dzigkujemy za zrozumienie
Z wyrazami szacunku

DEFRO R. Dziubeta sp.k.

home
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1. INFORMACJE

Instrukcja obstugi stanowi integralng i istotng cze$¢ produktu, i bedzie
musiata zostac przekazana uzytkownikowi rowniez w przypadku przeka-
zania wiasnosci. Nalezy sie z nig uwaznie zapozna¢ i zachowac jg na
przyszto$¢, poniewaz wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczajg waz-
nych wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa podczas montazu, eksplo-
atacji i konserwaciji.

Montaz wktadu kominkowego musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z ob-
owigzujgcymi normami kraju przeznaczenia, wediug wskazéwek produ-
centa i przez wykwalifikowany personel. Niewtasciwy montaz urzgdzenia
moze by¢ powodem obrazen u 0sob i zwierzat oraz szkod na rzeczach,
za ktdre producent nie jest odpowiedzialny.

Wktad kominkowy moze by¢ wykorzystany wytgcznie do celu, dla ktorego
zostat jednoznacznie przewidziany. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy uwa-
zaé za niewtasciwe i w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku btedéw podczas montazu, eksploatacji lub prac konserwa-
cyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujgcego prawo-
dawstwa, przepiséw lub instrukcji zawartych w ninigjszej instrukgji (lub
innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla sie od jakiej-
kolwiek odpowiedzialnosci kontraktowej lub poza kontraktowej za po-
wstate szkody i gwarancja dotyczgca urzadzenia traci wazno$g.

Wszystkie ilustracje, rysunki i zdjecia majg charakter pogladowy.
Wersje publikacii

W zwigzku ze statym udoskonalaniem produktu DEFRO zastrzega sobie
prawo do aktualizacji niniejszej publikacji bez uprzedniego powiadomie-
nia.

Tres¢ niniejszej Instrukeji Obstugi jest wtasnoscig DEFRO. Jakiekolwiek

bez wczesniejszej, pisemnej zgody DEFRO jest zabronione.
Przechowywanie instrukciji oraz sposob przegladania jej tresci

Zalecamy dbac o niniejszg instrukcje i przechowywac jg w fatwo i szybko
dostepnym miejscu. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodze-
nia niniejszej instrukcji nalezy wnies¢ o uzyskanie jej kopii w punkcie
sprzedazy produktu lub bezposrednio u Producenta, podajgc dane iden-
tyfikacyjne wyrobu. Wszystkie waznigjsze informacje zawarte w instrukcji
obstugi wyréznione sg ,tustym drukiem” oraz opatrzone znakami maja-
cymi na celu zwrdcenie uwagi uzytkownika na zagrozenia, ktdre moga
wystapic podczas pracy wktadu kominkowego. Ponizej objasnione sg sto-
sowane w tekscie symbole:

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujacy na bezposrednie zagrozenie
® zdrowia i zycia! Nieprzestrzeganie zalecen oznaczonych w ten

sposdb i nieprawidlowa obstuga moga spowodowac smierc

lub powazne obrazenia.

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujacy na niebezpieczeristwo zwig-
’ zane z napigciem elektrycznym. Niewfasciwa instalacja i nie-

prawidtowe podigczenie elektryczne moze stanowic zagroze-

nie Zycia wskutek porazenia pradem.

Uwaga!

Symbol ostrzegawczy nakazujgcy uwazne przeczytanie ze zro-

zumieniem podanej informacji, do ktdrej sie odnosi. Nigprze-
A strzeganie tego typu zalecenn moze spowodowac powazne

uszkodzenie urzadzenia i narazic na niebezpieczeristwo sa-

mego uzytkownika lub srodowisko.

DEFRO

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na zagrozenie zdrowia! Nie-
é przestizeganie zalecen wyrdznionych w ten sposéb moze do-

prowadzic do pozZaru lub poparzenia.

Wskazowka!
o Symbol informacyjny. Oznaczono w ten sposéb pozyteczne in-
formacje i wskazowki,

2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

2.1. Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

e  Postanowienia krajowe i lokalne powinny by¢ spet-
A nione.

e  Urzagdzenie nalezy instalowa¢ zgodnie z normami
prawnymi obowigzujgcymi w danym miejscu, regionie
lub Kkraju.

e Urzadzenie nie powinno by¢ uzytkowane przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej, umystowej, a takze osoby nieposiada-
jace doswiadczenia i niezbednej wiedzy, o ile nie do-
konujg one obstugi pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczerstwo.

e  Dlawtasciwego uzytkowania urzadzenia a takze celem
zapobiezenia wypadkom, zawsze nalezy przestrzegac
wskazowek podanych w instrukcji obstugi.

e  Obstuge oraz regulacje powinny wykonywac osoby do-
roste. Btedy lub niewtasciwe ustawienia mogg spowo-
dowac powstanie sytuacji niebezpiecznej i/lub niepra-
widtowe dziatanie.

e  Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek operacii, uzytkownik
(lub dowolna osoba podejmujgca obstuge urzadzenia)
powinien przeczytac ze zrozumieniem catg tresé niniej-
szej instrukcii.

e Urzgdzenie powinno by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z
jego przeznaczeniem. Kazde inne uzycie uwazane jest
za niewtasciwe, a w konsekwencji niebezpieczne.

e Urzadzenia nie nalezy uzywac jako drabiny czy przed-
miotu do opierania sie.

e  Przed instalacjg urzadzenia nalezy sie upewnic, czy
podfoze wytrzyma nacisk urzadzenia, biorgc pod
uwage jego wage.

e W przypadku zaktdcen w funkcjonowaniu, urzadzenie
mozna ponownie rozpali¢ dopiero po usunieciu zaist-
niatego problemu i doprowadzeniu do pierwotnego
stanu.

e Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewfa-
Sciwe uzytkowanie produktu oraz zwalnia firme DEFRO
od wszelkiej odpowiedzialnosci cywilnej i karnej.

e  Wszelkiego rodzaju modyfikacje lub wymiana czesci
urzadzenia na komponenty nieoryginalne bez uzyska-
nia autoryzacji moze stwarza¢ zagrozenie dla opera-
tora, a takze zwalnia firmg DEFRO od wszelkiej odpo-
wiedzialnosci cywilnej oraz karnej.

o Nieprawidtowa instalacja lub konserwacja (niezgodna
7 trescig ninigjszej instrukcji), moze spowodowacé ob-
razenia 0s6b, zwierzat lub szkody materialne. Firma
DEFRO jest wéwczas zwolniona od wszelkiej odpowie-
dzialnosci cywilnej lub karnej.

e  (Czes¢ powierzchni wkiadu jest bardzo gorgca
é (drzwiczki, uchwyt, szyba, rury odprowadzajgce spa-
liny, itd.). Nalezy wigc unika¢ bezposredniego kontaktu

home
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2.2.

z takimi elementami bez odpowiedniego ubioru
ochronnego lub odpowiednich Srodkéw ochrony, jak
na przykfad rekawic zaroodpornych.

Nie dotykac szyby, kiedy wktad kominkowy sig roz-
grzeje.

Nie dopuszczac dzieci w poblize urzadzenia, gdy jest
0no wigczone, poniewaz kazda rozgrzana powierzch-
nia moze spowodowac oparzenia.

Zabrania sie korzystania z wkfadu kominkowego, gdy
peknigta jest szyba.

Na urzgdzeniu nie nalezy umieszczac ani suszy¢ bieli-
zny. Ewentualne suszarki do rozwieszania bielizny lub
tym podobne powinny by¢ ustawiane w odpowiednig
odlegtosci od urzadzenia - niebezpieczenstwo pozaru.
W razie zapalenia si¢ przewodu kominowego nalezy
absolutnie nie otwiera¢ drzwiczek. Nastepnie nalezy
powiadomi¢ wiasciwe stuzby.

Zaleca si¢ zachowac odlegtos¢ 400 mm migdzy roz-
grzanymi czesciami wkfadu kominkowego a materia-
tami tatwopalnymi w stopniu $rednim; w innym wy-
padku zastosowa¢ materialy izolacyjne dostepne w
sprzedazy. Odnies¢ t3 wskazowke réwniez do mebli,
zaston itp. Minimalne odlegtosci podano w pkt. 5.2. ni-
niejszej instrukcji obstugi.

Catkowicie zabrania sig uzywania cieczy tatwopalnych
do rozpalania urzgdzenia.

Jezeli podtoze, na ktérym stoi urzadzenie, wykonane
jest z materiatow tatwopalnych, takich jak parkiet lub
wyktadzina, umiesci¢ pod nim plyte ochronng (ptyta
powinna wystawa¢ 250-300 mm od przodu urzadze-
nia).

Ostrzezenia dotyczace obstugi

W razie awarii lub nieprawidtowego dziatania urzadze-
nie nalezy wyfgczyc.

Paliwo uzywane we wkfadzie kominkowym musi spet-
nia¢ warunki opisane w niniejszej instrukcji.
Wewnetrznych czesci wktadu nie nalezy my¢ wodg.
Nie dopuszczac do kontaktu z wodg, a przede wszyst-
kim nie my¢, wszelkich powtok lakierowanych przed
ich utwardzeniem. Powtoka nowych urzadzen nie jest
powtoka antykorozyjng, farba zaroodporna zyskuje
swoje wiasciwosci ochronne dopiero po utwardzeniu
pod wptywem ciepta (po kilku rozpaleniach).

Nie nalezy wystawiac ciata na dziatanie gorgcego po-
wietrza przez dtugi okres czasu. Nie nalezy nagrzewac
zbytnio pomieszczenia, w ktorym sie przebywa,
i wktérym zainstalowane jest urzadzenie. Moze to
mie¢ niekorzystny wptyw na kondycje fizyczng, a takze
stac sie przyczyng probleméw zdrowotnych.
Urzadzenie nalezy instalowac w pomieszczeniach z za-
bezpieczeniem przeciwpozarowym i wyposazonych we
wszelkie wymagane elementy, takie jak zasilanie (w
powietrze) oraz odprowadzanie spalin.

Wkitad kominkowy oraz okfadziny z ceramiki nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach pozbawionych wil-
goci, nie moga by¢ one wystawione na szkodliwe dzia-
tanie czynnikéw atmosferycznych.

Nie zaleca sie stawia¢ korpusu wktadu bezposrednio
na posadzce, a jesli ta ostatnia wykonania jest z mate-
riafu fatwopalnego, nalezy jg odpowiednio odizolowag.
W celu utatwienia ewentualnych interwencji przez per-
sonel techniczny, nie nalezy umieszcza¢ wktadu ko-
minkowego wewnatrz zamknigtych przestrzeni oraz tuz

DEFRO

przy $cianach, co moze réwniez zaktocié pobdr powie-
trza.

e  Nalezy zawsze upewnic sig i sprawdzi¢ czy drzwi ko-
mory spalania sg szczelnie zamknigte w czasie pracy
urzadzenia.

o Urzadzenie zuzywa tyle powietrza, ile jest konieczne do
procesu spalania; zalecane jest podtgczenie wkiadu
kominkowego do poboru powietrza z zewnatrz, odpo-
wiednig rurg, poprzez specjalne wyjscie z tytu urzgdze-
nia.

Informacje dodatkowe

e W razie jakichkolwiek trudnosci nalezy zwrdcic sig do

o punktu sprzedazy lub wykwalifikowanego personelu

autoryzowanego przez firme DEFRO, a w razie koniecz-

no$ci naprawy nalezy zazadac oryginalnych czesci za-
miennych.

e Nalezy stosowac wytgcznie paliwo o wiasciwosciach
zgodnych z zaleceniami niniejszej instrukcji obstugi.

e Okresowo nalezy sprawdzac i czyscic¢ przewody odpro-
wadzania spalin (fgcznik do przewodu kominowego)

e Nalezy starannie przechowywac ninigjsza instrukcie,
poniewaz powinna ona by¢ dostepna przez caty okres
eksploatacji urzadzenia. W przypadku sprzedazy urzg-
dzenia lub odstapienia go innemu uzytkownikowi na-
lezy zawsze upewnic sig, czy do produktu zatgczono
instrukcije.

o W razie jej zagubienia nalezy wnioskowac o nowg ko-
pie w autoryzowanym punkcie sprzedazy lub w firmie
DEFROQ.

3. PRZEZNACZENIE

Wkiad kominkowy serii DEFRO HOME IMPULS BASIC jako palenisko
z recznym wktadem paliwa jest przeznaczony do obudowania lub wbudo-
wania we wneke. Obudowa nie moze by¢ trwale zwigzana z wktadem,
nalezy zachowa¢ mozliwos¢ demontazu.

Wktad kominkowy DEFRO HOME IMPULS BASIC dedykowany jest do spa-
lania drewna lisciastego np. grab, buk, dab, akacja, klon, brzoza itp., 0
wilgotnosci ponizej 20%. Stuzy do ogrzewania domdw i przestrzeni,
w ktérych jest zainstalowany. Moze by¢ réwniez stosowany jako dodat-
kowe Zrodto ciepfa.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. Budowa

Korpus (1), rysunek 1, wktadu kominkowego DEFRO HOME IMPULS BA-
SIC stanowi stalowy ptaszcz, w ktdrym znajduje sie komora paleniskowa.
Podstawe wkfadu stanowi podtoga tworzgca komore dolotu powietrza.
Sciana tylna oraz $ciany boczne komory paleniskowej wylozone sg okia-
dzinami z betonu zaroodpornego. Przednig $ciane komory paleniskowej
ograniczajg stalowe drzwi (2) z szybg zaroodporng (3) oraz zamkiem (4).
Spalanie paliwa odbywa sig na ruszcie ceramicznym (6) zamontowanym
na podstawie. Nad komorg spalania usytuowany jest deflektor (12). Ukie-
runkowuje on przeptyw spalin oraz zwigksza stopien wymiany ciepta.

Powietrze niezbedne do procesu spalania dostarczane jest poprzez kré-
ciec poboru powietrza (7) (czerpnia) wyposazony w mechanizm regulacji
(8). Czerpnia znajduje sie w podtodze wktadu kominkowego. Dodatkowo
w tylnej Scianie komory paleniskowej znajdujg sie otwory systemu dopa-
lenia spalin (13). Spaliny odprowadzane s do komina przez czopuch (14)
usytuowany w gérnej scianie wktadu kominkowego.
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Rysunek 1. Budowa wktadu kominkowego DEFRO HOME IMPULS SM BASIC

1-korpus, 2-drzwi; 3-szyba zaroodporna; 4-klamka; 5-ramka futryny; 6-ruszt ceramiczny; 7-kréciec poboru powietrza; 8-regulacja doptywu powietrza; 9-
ostona regulacji doptywu powietrza; 10-suwak regulacji doptywu powietrza; 11-okfadziny z betonu zaroodpornego; 12-deflektor komory paleniskowej; 13-

4.2. Dane techniczne

otwory systemu dopalenia spalin; 14-czopuch
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Tabela 1. Dane techniczne wkfadéw kominkowych serii DEFRO HOME IMPULS SM BASIC

Nazwa parametru j-m.. IMPULS SM BASIC
Moc nominalna kW 71
Srednica czopucha mm 150
Sprawnos¢ % 82,8
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna % 73

Emisja CO przy 13% Oz % 0,104
Temperatura spalania °C 250
Strumien masy spalin dla mocy nominalnej gls 5,87

Ciag minimalny przy mocy nominalnej Pa 1242
Zuzycie opatu ka/h 2,0
Zalecany jednorazowy zatadunek kg 1,5
Zalecana dtugo$¢ polan mm 200

Masa kg

Typ paliwa drewno lisciaste suche (max.20% wilgotnosci)
Rodzaj ogrzewacza 0 okresowym spalaniu

4.3. Wyposazenie

Wkiad kominkowy dostarczany jest w stanie zmontowanym na palecie w
opakowaniu foliowym. W zakres dostawy moga wchodzi¢ dodatkowe ele-
menty i podzespoty, zgodnie z zaméwieniem uzytkownika. Elementy sta-
nowigce standardowe wyposazenie wyszczegdinione sg w tabeli 3.

Tabela 3. Wyposazenie wkfadu kominkowego.

Standardowe wyposazenie wkfadu kominkowego | j.m. ilogé
Instrukcja obstugi wktadu kominkowego szt. 1
Ksigzka gwarancyjna wkfadu kominkowego szt 1
Ceramiczne oktadziny komory paleniskowej kpl. 1
Gabka DH szt. 1

4.4, Parametry paliwa

Wkifad kominkowy jest przeznaczony do opalania drewnem drzew liscia-
stych (dab, grab, jesion, buk) o wilgotnosci ponizej 20% (drewno sezo-
nowane w odpowiednich warunkach przez co najmniej 2 lata). Zalecang
dtugosé polan podano w tabel 1.

Niedopuszczalne jest palenie drewnem mokrym (intensywne brudzenie
sie kominka i emisja sadzy oraz obnizenie wydajnosci energetycznej
urzadzenia).

Zabronione jest stosowanie wszystkich innych paliw, min. wegla, drewna
drzew iglastych, drewna drzew tropikalnych oraz wszelkich paliw ptyn-
nych.

Zabronione jest palenie wszelkich rodzajéw $mieci jak i odpadéw drzew-
nych. Opalanie kominka materiatami niedopuszczalnymi moze spowodo-
waé uszkodzenie kominka oraz zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkowni-
kéw (trujgce spaliny substancji chemicznych).

Stosowanie paliwa zlej jakosci lub niezgodnego z powyz-
szymi zaleceniami powoduje nieprawidfowosci w dzialaniu
urzgdzenia, a w konsekwencji moze doprowadzi¢ do utraty
gwarancji i zrzeczenia sig odpowiedzialnosci za produkt.

Wkiad kominkowy nie jest piecem do spalania odpadkdw i
nie mogg by¢ w nim spalane zabronione paliwa.

DEFRO

Drewno powinno byc¢ sezonowane przynajmniej 2 lata. Pa-
lenie mokrym drewnem, ktdre charakteryzuje niska wartosc¢

opafowa, obniza sprawnosc, powoduje szybsze osadzanie
sig sadzy i niekorzystnie wpfywa na zywotnosc urzgdzenia.
Nie zaleca sig stosowania jako paliwa drewna z drzew igla-
stych oraz drzew zazywiczonych. Powoduje to intensywne
zakopcenie oraz koniecznosc czgstszego czyszczenia urzg-
dzenia oraz przewodu kominowego.

Zabrania sig spalania wegla, drewna z drzew tropikalnych,
produktéw chemicznych, paliw plynnych np. olej, alkohol,
benzyna, naftalina, plyt laminowanych, impregnowanych
itp., papieru, kartonazy, starych ubrar, smieci.

Nie nalezy przekraczac zalecanej ilosci zatadowanego pa-
liwa, gdyz moze to powodowac przegrzanie urzgdzenia.

DEFRO R. Dziubefa sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci za

uszkodzenia lub nieprawidfowe spalanie powstate wskutek
uzytkowania niewtasciwego paliwa.

4.5. Czgsci zamienne

W celu uzyskania informacji na temat dostepnosci czesci zamiennych do
urzadzenia lub zapytania 0 mozliwos¢ serwisu urzadzenia, prosimy o kon-
takt z Centrum Serwisowym DEFRO lub Autoryzowanym Serwisem DE-
FRO.

DEFRO R. Dziubeta sp.k.
9 Centrum Serwisowe

Ruda Strawczyriska 103a

26-067 Strawczyn

LGD serwis@defro.pl

5. TRANSPORT ORAZ INSTALACJA

5.1. Transport i przechowywanie

Wktad kominkowy dostarczany jest w stanie zmontowanym na palecie w
opakowaniu foliowym. Zaleca sig, aby w takim stanie opakowania wkfad
kominkowy przetransportowac jak najblizej migjsca docelowego mon-
tazu, co zminimalizuje mozliwo$¢ uszkodzenia obudowy urzadzenia.

Wszystkie pozostatosci opakowania nalezy usungc tak, aby nie powodo-
waly zagrozenia dla ludzi i zwierzat.
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o Wktad kominkowy nalezy transportowac w pozycji pionowej!

Do podnoszenia i opuszczania wkfadu kominkowego nalezy uzywac od-
powiednich podnosnikdw. Przed przewozeniem wktadu powinno sie za-
bezpieczy¢ go przed przesunigciami i przechytami na platformie pojazdu
za pomocg paséw, klinéw lub klocéw drewnianych.

Wktad kominkowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach nieogrze-
wanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy i jej stan tech-
niczny oraz usung¢ wszystkie zabezpieczenia transportowe!

5.2. Otoczenie robocze

A Wktad kominkowy DEFRO HOME IMPUL BASIC musi byc¢
zamontowany zgodnie z wymaganiami norm i przepisow
prawnych obecnie obowigzujgcych, szczegétowych przepi-
sow kraju przeznaczenia. W Polsce warunki te reguluje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
z 2002 roku poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) oraz Polska
Norma PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z ko-
minkami otwartymi na paliwa state. Wymagania i badania.

Wktad kominkowy nalezy zainstalowa¢ w odpowiednim migjscu umozli-
wiajgcym otwieranie drzwi i przeprowadzanie zwyczajnych prac konser-
wacyjnych. Otoczenie powinno by¢:

e przystosowane do warunkow dziatania,

e wyposazone w zasilanie elektryczne 230V/50 Hz,

e posiadajgce odpowiedni system odprowadzania spalin,

e Wyposazone w system wentylacji zewnetrznej,

e wyposazone w instalacje uziemienia posiadajacg certyfikat
CE.

Konstrukcja zabudowy powinna by¢ wykonana tak, aby mozliwy byt mon-
taz i demontaz bez uszkodzen zabudowy jak i wkadu.

Prawidtowe ustawienie wkfadu jest niezbedne, aby otrzymac satysfakcjo-
nujacy poziom ogrzania lokalu mieszkalnego. Przed przystgpieniem do
montazu nalezy wybra¢ odpowiednig pozycje do instalacji urzadzenia.
Nalezy sprawdzi¢ minimalne bezpieczne odlegtosci od materiatéw podat-
nych na ciepto lub fatwopalnych takich jak sciany nosne i inne Sciany czy
tez elementy drewniane, meble itp. Przyktadowg zabudowe wktadu ko-
minkowego pokazano na rysunku 3.

Wkifad kominkowy powinien by¢ zainstalowany z poszanowaniem naste-
pujgcych zasad bezpieczenstwa:

e minimalna odlegto$¢ 80 mm z boku oraz z tytu korpusu urzg-
dzenia od materiatéw niepalnych.

e minimalna odlegto$¢ 200 mm z boku oraz z tytu od materia-
tow tatwopalnych w $rednim stopniu,

e minimalna odlegtos¢ 800 mm od strony frontowej, gdzie nie
moga znajdowaé sie materiaty fatwopalne w $rednim stopniu.

e przedmioty wykonane z materiatéw fatwopalnych w stopniu
wysokim muszg znajdowa¢ sie w odlegtosci co najmnie;
2000 mm od paleniska.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wskazanych wyzej odlegto-
$ci, nalezy zastosowac $rodki technologiczne oraz budowlane celem
unikniecia jakiegokolwiek ryzyka pozaru. W przypadku kontaktu ze $ciang
drewniang lub wykonang z innego fatwopalnego materiatu, nalezy odpo-
wiednio zaizolowaé rure odprowadzajgcg spaliny.

DEFRO

o W przypadku podtogi wykonanej z fatwopalnych materiatow
nalezy przygotowac plaszczyzng chronigcg podfoge oraz
wykonac zabezpieczenie zgodnie z normami obowigzujg-

cymi w danym Kraju.

Wkiad kominkowy powinien by¢ ustawiony na podtozu o odpowiednie;
nosnosci. Zgodnie z Polskimi Normami kazdy metr kwadratowy stropu w
budynku jednorodzinnym, musi przenies¢ obcigzenie 150 kg. Jezeli ten
warunek jest spetniony, wktad kominkowy produkowany przez DEFRO
mozna instalowa¢ bez koniecznosci wzmacniania stropu.

Niemniej jednak, w przypadku braku pewnosci co do konstrukcii stropu,
na ktérym ma byc instalowany wktad nalezy bezwzglednie skontaktowac
sie z konstruktorem budowlanym, aby wzmocni¢ strop lub wykona¢ spe-
cjalng konstrukcje rozktadajacg mase na wigkszg powierzchnig.

A Posadzka w pomieszczeniu, w ktorym ma byc zainstalo-
wany wkiad kominkowy, powinna by¢ odpowiednio zwy-
miarowana, aby mogla utrzymac cigzar.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie wktadu kominkowego nalezy zagwa-
rantowac odpowiedni doptyw powietrza wymaganego do spalania (nalezy
miec do dyspozycji okoto 40 m3/h) zgodnie z normami instalacyjnymi oraz
normami obowigzujgcymi w danym kraju. Objeto$¢ otoczenia nie moze
byé mniejsza od 30 m?. Nalezy przyjac, ze na spalenie 1 kg drewna po-
trzeba ~8 m?3 powietrza.

$ciana

izolacja wewnatrz obudowy

80 mm 2z materialow niepalnych

80 mm
obudowa 7" fasada kasely, . &\
min. 5 mm, kominkowej min. 5 mm

sufit Sciana
7 |

=\

kratka I
dekompresyjna L

e

500mm

potka dekompresyjna

izolacja z materiatow |4 b
nigpalnych e i

- ij . 80 mm
lub Z
min. 5 mm// ﬂ M
? O O
min. 5 mm_
kratka wiotu | =% ﬂ _
powietza g ]|

Rysunek 3. Przyktadowa zabudowa wktadu kominkowego.
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UWAGA!!!

Brak dylatacji moze by¢ przyczyng uszkodzen urzgdzenia. Zamonto-
wanie kominka niezgodnie z minimalnymi odlegtosciami od zabudowy
powoduje utratg gwarancii!

W przypadku zastosowania kilku wktadow w jednym pomiesz-
czeniu, zapotrzebowanie powietrza powinno by¢ spefnione dla

kazdego wkfadu.

Obudowa wktadu powinna zapewnia¢ dostep powietrza potrzebnego do
wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie. W dolnej czesci zabudowy
(pod wktadem) nalezy przewidzie¢ otwory nawiewne, za pomoca ktérych
zapewniony jest doptyw powietrza do spalania. W celu wiasciwego od-
prowadzenia gorgcego powietrza z okapu nalezy zamontowa¢ w nim
otwory wywiewne zakoriczone kratkami wentylacyjnymi. Otwory te nalezy
wykona¢ tak, aby nie mogly by¢ w zaden sposéb zatkane. Powinny one
by¢ wykoriczone za pomoca kratek.

Wokét futryny drzwi kominka nalezy zachowac dylatacje, czyli minimalng
odlegtosc nie mnigjsza niz 5 mm. W trakcie projektowania zabudowy na-
lezy uwzgledni¢ tez ewentualny montaz ramki (ktéra jest elementem op-
cjonalnym), aby po jej zamontowaniu zachowana byta takze minimalna
dylatacja migdzy ramka a zabudowa.

Powierzchnia czynna kratek musi by¢ dobrana odpowiednio do mocy
wkiadu. Przyjmuje sie, ze powinna ona wynosi¢ od 40 do 60 cm? na 1
kW mocy wktadu kominkowego. Zalecane powierzchnie czynne:

e wkiad o mocy do 10 kKW - przekréj kratki min. 500 cm?,

e wkiad 0o mocy do 15 kKW - przekroj kratki min. 700 cm?,

e wkiad 0 mocy powyzej 15 kW - przekrdj kratki min. 800 -
1200 cm? i wiecej,

Powietrze moze by¢ doprowadzane z sgsiednich pomieszczen, pod wa-
runkiem, ze sg one wyposazone w zewnetrzny doptyw powietrza i nie sg
przeznaczone na sypialnig i tazienke, a takze w ktérych nie istnigje za-
grozenie pozarem, jak na przyktad: garaze, drewutnie, magazyny mate-
riatdw tatwopalnych. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzegac zalecen
obowigzujgcych norm.

Wewnatrz okapu, nad wktadem osiggana temperatura jest bardzo wy-
soka. Z tego powodu nalezy wewnatrz okapu, w odlegtosci ~40 cm od
sufitu pomieszczenia zamontowac pétke dekompresyjng. Zapobiega ona
grzaniu sufitu w pomieszczeniu, stratom ciepta oraz wymusza zainstalo-
wanie pod nig kratek wylotowych emitujgcych ciepto z komory dekom-
presyjnej nad wktadem. Kratki dekompresyjne montuje sig z dwdch stron
obudowy naprzemianlegle - pod i nad potkg dekompresyjna.

5.3. System dystrybucji gorgcego powietrza

5.3.1. Grawitacyjny system rozprowadzania gorgcego powie-
trza

W przypadku ogrzewania niewielkich powierzchni np. pomieszczenie, w
ktorym jest zainstalowany wktad kominkowy oraz sgsiadujgcych po-
mieszczen, nalezy wybra¢ grawitacyjny system rozprowadzenia powie-
trza, gdzie gorgce powietrze bedzie unosié sie ku goérze do komory w
przewodach grzewczych na zasadzie wyporu termicznego.

DEFRO

kratka wentylacyjna
komory wylot gorgcego
dekompresyjnej powietrza

izolowana pdtka

dekompresyjna kréciec
wylotu spalin

obudowa
Z izolacjg
kratka wylotu
powietrza
konwekcyjnego

dopfyw powietrza
Z Zewnatrz
do spalania
dopfyw powietrza

konwekcyjnego

Rysunek 4. System dystrybucji gorgcego powietrza.

Stosujgc system grawitacyjny nalezy zastosowac dobrze izolowane i krot-
kie (nieprzekraczajgce 3 m) przewody rozprowadzajgce. W przypadku
tego systemu nie zaleca sie rozprowadzania cieptego powietrza do zbyt
wielu pomieszczen. Réwniez stosowanie zbyt dtugich przewoddw (powy-
zej 3 m od czopucha) zwigksza opory oraz zmniejsza predkos¢ przeptywu
powietrza co powoduje, ze przeptyw grawitacyjny jest nieefektywny.

5.3.2. Wymuszony system rozprowadzenia gorgcego powie-
trza

Zastosowanie wymuszonego systemu rozprowadzenia gorgcego powie-
trza (DGP) wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego (turbiny). Zasysa
on gorgce powietrze ogrzane przez wkiad kominkowy ittoczy je do
wszystkich odnég systemu. W tym przypadku nalezy zastosowac rure fg-
czgcq czopuch wktadu z aparatem nawiewnym o mozliwie maksymalnym
przekroju i jak najmnigjszej dtugosci

Instalacje systemu DGP nalezy powierzy¢ wyspecjalizowa-
nej firmie, ktdra sprawdzi zapotrzebowanie na ciepfo dla
danej powierzchni oraz prawidfowo zaprojektuje system
podigczen i roztozenie poszczegdlnych elementow.

5.4. Podtgczenie do zewnetrznego wlotu powietrza

Do pomieszczenia, w ktérym instalowany jest wkiad kominkowy, nalezy
zapewnic¢ doptyw powietrza przynajmniej w minimalnej ilosci wymagane;
do prawidtowego procesu spalania i do wentylacji pomieszczenia. Mozna
tego dokonac wykonujgc state otwory wentylacyjne w Scianie wychodzg-
cej na zewnatrz lub poprzez samodzielne lub zbiorcze przewody wentyla-
cyjne.

W tym celu w $cianie zewnetrznej w poblizu urzadzenia nalezy wykonac
otwor przelotowy, zabezpieczony kratkg po stronie wewnetrznej i na ze-
wnatrz.

Poza tym wlot powietrza powinien by¢:

e pofgczony bezposrednio z pomieszczeniem, w ktrym przewi-
dziano instalacje wktadu kominkowego,

o  zabezpieczony kratkg, siatkg metalowg lub odpowiednig
ostong nie ograniczajgcg minimalnego przekroju,

e umieszczony tak, aby niemozliwe byto zatkanie go,

e umieszczony z zachowaniem odpowiednich odlegtosci zapo-
biegajacych zawirowywaniu powietrza (np. w stosunku do
okien).
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Rysunek 5. Podtgczenie wktadu kominkowego do zewnetrznego wiotu
powietrza.

5.5. Instalacja do przewodu kominowego

Wktad kominkowy powinien by¢ podtgczony do indywidualnego przewodu
kominowego (spalinowego). Wielkos¢ ciggu kominowego winna wynosic:

minimalny ciag - 6+1Pa,
$redni, zalecany cigg - 12 + 2 Pa,
maksymalny cigg - 15+ 2 Pa,

Podczas wykonywania otworu na przeprowadzenie rury odprowadzajgcej
spaliny nalezy uwzgledni¢ ewentualne wystepowanie w poblizu materia-
16w tatwopalnych. Jesli otwdr ma przechodzi¢ przez Sciang drewniang lub
wykonang z materiatu wrazliwego na ciepto nalezy obowigzkowo zacho-
wac odlegtos¢ minimalng od materiatu palnego (warto$¢ podana na ety-
kiecie certyfikacji przewodu rurowego), z ewentualng dodatkowa izolacjg
za pomocg odpowiednich materiatdw (grubosé 1,3 — 5 cm o przewod-
nosci cieplnej min 0,07 W/m°K).

Ewentualnie zaleca sig zastosowanie zaizolowanej rury przemystowej,
ktdra moze by¢ uzywana réwniez na zewngtrz, w celu uniknigcia powsta-
wania skroplin.

— przewdd kominowy
1 material niepainy
_—7] zaprawa

rozeta

~Srednica faczenia
z przewodem
kominowym

wy;ﬁ)'/srka )
Rysunek 6. Podtgczenie wktadu kominkowego do przewodu komino-
Wego.

Dla prawidtowego dziatanie ztacze pomiedzy wktadem kominkowym a
przewodem kominowym lub kanatem dymowym powinno by¢ wykonane
wg ponizszych zalecen:

DEFRO

e poziome odcinki musza posiada¢ minimalne pochylenie 3%
do gary,

e  dlugos¢ poziomego odcinka musi byé minimalna i nie prze-
kracza¢ 2/3 metra,

e ilo$¢ zmian kierunkéw facznie z zastosowaniem elementu
w ksztatcie “T” nie moze przekraczac 4.

Komin lub pojedynczy kanat dymowy musza spetnia nastgpujgce wyma-
gania:

e hy¢ wytrzymate na produkty spalania, nieprzemakalne i od-
powiednio izolowane, zgodnie z warunkami zastosowania,

e by¢ wykonane z materiatow wytrzymatych na zwyczajne na-
prezenia mechaniczne, ciepto, dziatanie produktéw spalania i
ewentualny kondensat,

e  posiadaC pionowy przebieg ze zmiang kierunku osi nieprze-
kraczajgcg 45°,

e by¢ odpowiednio oddalone pustg przestrzenig lub odpowied-
nig izolacjg od spalanych lub tatwopalnych materiatdw,

e najlepiej posiadac okragty przekrdj wewnetrzny: kwadratowy
lub prostokgtny przekrdj musi posiada¢ zaokraglone naroza z
promieniem nie mniejszym niz 20 mm,

e przekrdj wewnetrzny musi by¢ staly, wolny i niezalezny,

e  posiadaC prostokatny przekrdj z maksymalnym stosunkiem
pomigdzy dwoma bokami rownym 1,5,

wej, gdy wkfad nie jest podfaczony do zewngtrznego wiotu
powietrza.

W przypadku zbyt niskiego ciggu kominowego wkiad nie
moze byc eksploatowany.

g Zabrania sig¢ stosowania mechanicznej wentylacji wyciggo-

6. OBStUGA | EKSPLOATACJA

6.1. Uwagi wstepne

Przed zabudowaniem wktadu kominkowego nalezy dokonac kilku préb-
nych rozpalen. W trakcie prébnego rozpalenia nalezy sprawdzi¢ dziatanie
szybra oraz pozostatych mechanicznych uktadow urzgdzenia.

W poczatkowym okresie po zainstalowaniu wkfad kominkowy nalezy eks-
ploatowac z mocg wynoszgca okoto 30% mocy znamionowej, stopniowo
zwigkszajgc temperaturg. Pozwoli to na stopniowe usuwanie naprezen
wewnetrznych zapobiegajgc powstawaniu szokéw termicznych. Dodat-
kowo taki sposdb eksploatacii zwigksza trwato$¢ wktadu.

Podczas faz rozgrzewania i stygniecia wktad kominkowy ulega rozszerza-
niu i kurczeniu sig, co moze powodowac lekkie trzeszczenie. Jest to zja-
wisko absolutnie normalne, bowiem struktura kominka wykonana jest ze
stali walcowanej i zjawisko to nie moze by¢ uwazane za wade.

Przy pierwszych rozpaleniach nie nalezy pozostawa¢ w poblizu kominka
i konieczne jest wietrzenie pomieszczenia. Dym, zapach lakieru, silikonu
oraz innych materiatéw uzytych do wykonania zabudowy znikng po kilku
rozpaleniach. Przypominamy jednak, ze nie sg one szkodliwe dla zdrowia.

Dobrze jest zapewni¢ skuteczng wentylacje pomieszczenia
podczas pierwszego rozpalenia, poniewaz z wkiadu komin-
kowego bedzie wydobywac sig niewielka ilos¢ dymu oraz
zapach lakieru oraz innych materiatow uzytych do wykona-
nia zabudowy.

A Nie nalezy uzytkowac niezabudowanego wkfadu kominko-
wego. Wyjatek stanowi prébne rozpalenie.

home

11|Strona



6.2. Pierwsze uruchomienie oraz eksploatacja

Zalecanym sposobem rozpalania kominkdéw jest rozpalanie od gdry.
Przed przystapieniem do rozpalania nalezy ustawi¢ suwak regulacji do-
ptywu powietrza w maksymalnym otwarciu (0znaczenie na uchwycie, po-
kazane na rysunku 7). Nastgpnie otworzy¢ drzwi wktadu i na ruszcie uto-
2y¢ paliwo w nastepujacy sposob: na dole utozy¢ roztupane grube polana,
nastegpnie kolejng warstwe z nieco cienszych polan. Na szczycie utozyé
drobne szczapy, w ktorych mozna umiesci¢ dodatkowo ekologiczng roz-
patkg kominkowa.

Wazne jest, aby pomiedzy kazdym z polan oraz szczapami byta wolna
przestrzen (ok. 1 cm).

Jednorazowy, zalecany zatadunek paliwa podano w tabeli 1.

® Zabrania sig uzywania do rozpalania materiatow innych niz

opisano w niniejszej instrukcji, w szczegdlnosci fatwopal-

nych produktdéw chemicznych takich jak: olej, benzyna, roz-
puszczalniki i inne.

minimalna
nastawa
powietrza _

> maksmalna
nastawa
powietrza

: @

S

Rysunek 7. Ustawienie suwaka regulacji doptywu powietrza.

W sytuacji niewystarczajgcego ciggu w kominie, mozna w poczatkowej
fazie rozpalania rozszczelni¢ drzwi kominkowe poprzez ich minimalne
otwarcie. Jezeli wktad kominkowy nie jest zasilany powietrzem z ze-
wnatrz, powinno sie¢ dostarczy¢ odpowiednig iloS¢ powietrza poprzez
uchylenie okna w pomieszczeniu, w ktérym urzadzenie sie znajduje.

Nalezy uzywac tylko drewna z drzew lisciastych (zalecany buk, dab, grab,
brzoza), najlepiej okorowanego o niskiej wilgotnosci (ponizej 20%).

Podczas palenia drzwi nalezy otwierag tylko w przypadku doktadania pa-
liwa. Ponownego zatadunku nalezy dokona¢ dopiero gdy w palenisku po-
zostanie jedynie warstwa zaptonowa w postaci zaru. Przed dotozeniem
drewna nalezy rozgarng¢ pozostatg warstwe zaru i uzupetnia¢ drewnem
komore spalania zgodnie z rysunkiem 8. Intensywno$¢ procesu spalania,
nalezy ustawic¢ ,suwakiem regulacji doptywu powietrza”. Prawidtowy pto-
mier powinien mie¢, po ok. 2-3 minutach od zafadunku, jasno-zéttg
barwe i dtugos¢ ok. 20-40 cm zaleznie od mocy kominka. W przypadku
probleméw z uzyskaniem w krétkim czasie prawidtowego ptomienia na-
lezy zwiekszy¢ otwarcie przepustnicy, a po rozpaleniu ustawi¢ docelowe
potozenie.

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy stac na
wprost wkfadu kominkowego. Grozi to poparzeniem.

Podczas uzupetniania paliwa nalezy zwrdcic szczegding
uwage, aby nie uszkodzic¢ ceramiki.

DEFRO

Rysunek 8. Sposoéb utozenia paliwa

Podczas pierwszych godzin palenia bedzie wydobywat sie zapach farby
korpusu. Jest to catkowicie normalne. W tym czasie nalezy silnie wietrzy¢
pomieszczenie. Po catkowitym wypaleniu paliwa i wystygnieciu urzadze-
nia nalezy raz jeszcze sprawdzi¢ szczelnosc¢ potaczen.

A Podczas pracy elementy obudowy majg wysokg temperaturg.
Nalezy zachowac szczegding ostroznosc.

Nalezy kontrolowac poziom zapetnienia pojemnika popielnika popiotem.
Przepetnienie pojemnika skutkuje brakiem chtodzenia rusztu oraz ogra-
nicza doptyw powietrza do spalania. W celu oprdznienia pojemnika nalezy
wygasi¢ kominek, zamkng¢ doptyw powietrza do spalania i odczekad
czas konieczny na zmnigjszenie temperatury powierzchni i czesci wktadu
kominkowego. Nastepnie otworzy¢ drzwi wkfadu, zdjg¢ ruszt i wyjaé po-
jemnik. Usung¢ popi¢t z pojemnika i ponownie umiesci¢ w korpusie
wktadu. Zaleca sig opréznienie pojemnika na popidt przed kazdy kolejnym
uruchomieniem urzgdzenia.

6.2.1. Przygotowanie wkfadu kominkowego do eksploat-
acji

Sprawdzenia prawidtowosci i szczelnosci podigczenia urzg-
dzenia, przygotowania do eksploatacji zgodnie z ninigjszg in-
strukcjg i obowigzujgcymi przepisami oraz pierwszego uru-
chomienia i przeszkolenia uzytkownika w zakresie pracy
urzgdzenia i jego obstugi moze dokonac tylko AUTORYZ0-
WANY SERWIS PRODUCENTA.

Przed przystgpieniem do eksploatacji wkfadu kominkowego nalezy:

e wyregulowagé przestony powietrza wtdrnego w progach z uzy-
ciem analizatora spalin
e  zapomoca sznura dotgczonego do kominka uszczelni¢ otwory
nawiewu:
e uszezelni¢ posrodku szyby oraz na odcinku 17cm od
brzegu po obu stronach szyby;
e wprzypadku wystgpienia nieszczelnosci, uszczelnié szybe si-
likonem zaroodpornym

6.3. Wygaszanie

Wygaszanie nastepuje poprzez zamkniecie doptywu powietrza pierwot-
nego, w takim wypadku nalezy poczekaé na samoistne wypalenie sig pa-
liwa.

W przypadku koniecznosci szybkiego wygaszenia ptomienia, komore pa-
leniska nalezy zasypa¢ suchym piaskiem lub popiotem. Niedopuszczalne
jest gaszenie ognia przez polewanie wodg grozi to uszkodzeniem ele-
mentéw urzadzenia.
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Po dluzszej przerwie w pracy urzgdzenia nalezy sprawdzic
droznos¢ kanafu kominowego.

7. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Wszelkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem wszystkich
elementdw powinny byc¢ przeprowadzane, gdy kominek jest
zupetnie  zimny. Wymagane jest stosowanie rekawic
ochronnych.

Zabrania sig czyszczenia urzadzenia (wszystkich elemen-
tow malowanych oraz uszczelnier)) za pomocg Srodkow
chemicznych, liquidow oraz wilgotnych scierek, recznikow,
czysciw itp. W przypadku nigprzestrzegania powyzszych
zasad, mogg powstac przebarwienia, Zrodla korozji, ktére
nie podlegajg gwarancji.

o Dobrze jest zapewnic odpowiednig wentylacje pomieszcze-
nia w trakcie czyszczenia kominka.

7.1. Podstawowa obstuga i czyszczenie przez uzytkownika

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac ze szczegdlnym
zachowaniem ostroznosci i moga je wykonywac tylko osoby
doroste, ktdre zapoznaty sig z niniejszg instrukcjg. Nalezy
dopilnowac, aby podczas czyszczenia wkfadu kominko-
wego w poblizu nie znajdowaly sig dzieci.

Do obstugi uzywac rekawic, okularéw ochronnych i nakry-
cia glowy.

7.1.1. Czyszczenie szyby

Czyszczenie szyby moze odbywac sie tylko i wytgcznie, gdy kominek nie
pracuje i posiada temperature pokojowa.

Kazdorazowo przed czyszczeniem szyby nalezy zabezpieczy¢ elementy i
powierzchnie lakierowane oraz uszczelki przed zalaniem, gdyz wptywa to
na szybsze zuzycie elementow.

Do czyszczenia szyb kominkowych zalecamy stosowanie tylko ggbki DH.
Nie zalecamy stosowania zadnych ptynéw do mycia szyb kominkowych,
liquidéw i chemii. Kazde niezabezpieczenie sznuréw kominkowych ota-
czajgcych szyby kominkowe powoduje utrate ich wiasciwosci, nasigknie-
cie chemig i wejscie w reakcje z wysokg temperaturg powoduje uszko-
dzenie szyby.

Gabka stuzy do czyszczenia tylko szyb, a nie uszczelek czy elementéw
metalowych. Nie nadaje sie do czyszczenia szyb z pyrolizg. Ggbka moze
by¢ uzyta kilkanascie razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia szyby
kominkowej. Czysci¢ nalezy szarg strong, a po uzyciu kazdorazowo otrze-
paé.

Nie nalezy uzywa¢ produktéw, ktdre mogg porysowac szybe. W popiele
moga znajdowac sie substancje, ktdre rysujg ceramike szklana.

Zabrania sig stosowania Srodkéw lub materiatow Scier-
nych, ze wzgledu na mozliwos¢ porysowania powloki
szyby.

Zabrania sig stosowania czyszczgcych srodkéw chemicz-
nych, gdyz kontakt z takimi Srodkami moze spowodowac
uszkodzenie elementow wkiadu kominkowego, tj. nadruku
na szybie, szyby, uszczelek, powierzchni lakierowanych.

® Nie nalezy otwiera¢ drzwiczek w celu czyszczenia szyby w

trakcie pracy kominka. Czyszczenie szyby moZliwe jest je-
dynie, gdy urzgdzenie jest zimne.

DEFRO

7.1.2. Drzwi/uszczelki

Powierzchnie cierne zawiaséw drzwiczek i mechanizmu zamykajgcego
nalezy okazyjnie prze-smarowac¢ smarem grafitowym. Przed kazdym se-
zonem grzewczym nalezy dokona¢ przegladu i czyszczenia dostepnych
elementéw wktadu kominkowego. Nalezy zwrdcic szczegéing uwage na
stan uszczelek, wymieni¢ je w razie koniecznosci.

7.1.3. Komora paleniskowa

Okresowo, w zaleznosci od wilgotnosci i gatunku stosowanego drewna,
nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie komory paleniskowej wkiadu.

Kazdorazowo po zakonczeniu procesu palenia nalezy usung¢ pozostato-
$ci popiotu na dnie komory paleniskowej oraz sprawdzi¢ drozno$¢ otwo-
réw powietrza pierwotnego umiejscowionych w dolnym progu komory pa-
leniskowej.

7.1.4. Przewéd kominowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy 2 razy w ciggu roku wyko-
nac czyszczenie przewodu kominowego. Czyszczenia przewodu powinna
dokonac firma kominiarska, a fakt ten nalezy udokumentowac w rejestrze
niniejszej instrukcji.

Spaliny wydobywajgce sig z zatkanego komina sg niebez-
pieczne. Komin i{gcznik nalezy utrzymywac w czystosci.
Powinny one byc¢ czyszczone przed kazdym sezonem
grzewczym.

Po dluzszej przerwie w pracy urzgdzenia nalezy sprawdzic
droznos¢ kanatu kominowego.

7.2. Okresowy przeglad przez autoryzowany serwis

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego konieczne jest wyczyszczenie ko-
mory, przez ktorg przeptywajg spaliny. Jest to czyszczenie obowigzkowe
i ma na celu usuniecie wszelkich pozostatosci ze spalania.

Okresowy przeglagd urzgdzenia powinien przeprowadzac
wylgcznie wykwalifikowany serwis producenta.

7.3. Demontaz drzwi

1. Zsung¢ pierscien zabezpieczajgcy maksymalnie w dét.
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2.

3. Podnies¢ drzwi maksymalnie w gore, aby wyjac dolny trzpien za-
wiasu z tulei na dole ramy. Przechyli¢ od dotu drzwi na zewnatrz,
aby dolny trzpien zawiasu znalazt sie poza rama.

4.

nego otworu ramy i wyjaé drzwi.

Rysunek 9 Sposéb demontazu drzwi.

7.4. Demontaz szyby

Demontaz szyby mozliwy jest po demontazu drzwi. Najkorzystniej jest
zdemontowac szybe, gdy drzwi znajdujg sig w potozeniu horyzontalnym
(np. gdy drzwi lezg na stole).

DEFRO

Rysunek 10. Demontaz szyby w drzwiach.

7.5. Demontaz deflektora

Umiejscowienie deflektora w kominku przedstawione jest na rysunku nr

1. Zdemontowac blokady deflektora

2. Podnies¢ deflektor z wermikulitu wraz z belkg podtrzymujacg
do géry

Rysunek 11. Sposéb demontazu deflektora
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7.6. Demontaz oktadzin z betonu zaroodpornego

Przed zdemontowaniem okfadzin paleniska nalezy wyjaé ruszt.

1.

2.

4. Wyjgé srodkowa oktadzing z tylnej Sciany.

5. Wyjgé najpierw obie srodkowe a hastepnie obie boczne
okfadziny na podfodze wktadu kominkowego.

Rysunek 12. Sposéb demontazu oktadzin z betonu zaroodpornego

DEFRO

7.7. Zakoriczenie uzytkowania

Po zakonczeniu kazdego sezonu grzewczego zaleca sie catkowicie wytg-
czy¢ kominek i oczysci¢ urzadzenie.

8. ROZWIAZYWANIE EWENTUALNYCH PROBLEMOW

W czasie eksploatacji urzgdzenia mogg wystgpi¢ pewne anomalie wska-
zujgce na nieprawidtowosci w dziataniu. Moze by¢ to spowodowane nie-
wiasciwym zainstalowaniem urzgdzenia bez zachowania obowigzujacych
przepiséw budowlanych badz postanowien niniejszej instrukgji lub z przy-
czyn zewnetrznych, np. Srodowiska naturalnego.

Ponizej przedstawiono najczesciej wystepujgce przyczyny nieprawidtowej
pracy urzadzenia wraz ze sposobem ich rozwigzania.

Cofanie dymu przy otwartych drzwiach:

e Zbyt gwattowne otwieranie drzwiczek (otwiera¢ drzwiczki po-
woli);

e jesli zostat zamontowany szyber jako regulator ciggu komino-
wego - otworzy¢ szyber przy kazdorazowym otwarciu drzwi;

e niedostateczny doptyw powietrza do pomieszczenia, w kto-
rym zainstalowane jest urzadzenie (zapewni¢ odpowiednig
wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzi¢ powietrze do
komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji);

e warunki atmosferyczne: niskie ciSnienie, mgty i opady, gwat-
towne zmiany temperatury;

e niedostateczny cigg kominowy (dokona¢ kontroli kominiar-
skiej przewodu kominowego).

Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania:

o matailos¢ opatu w palenisku (zatadowac palenisko zgodnie z
instrukcjg);

e zhyt duza wilgotnos¢ drewna uzyta do spalania (uzywac
drewna o wilgotnosci do 20%) duza czes$¢ pozyskanej energii
utracona w procesie odparowania wody:

e  zbyt maly cigg kominowy (dokona¢ kontroli kominiarskie]
przewodu kominowego).

Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w ko-
morze spalania:
e niskokaloryczne ,migkkie” drewno (uzywac drewna zgodnie z
zalecanym w instrukcji);
e zhyt duza wilgotnos¢ drewna uzyta do spalania (uzywac
drewna o wilgotnosci do 20%);
e Zbyt rozdrobnione drewno, zbyt grube polana drewna:

Nadmierne brudzenie sig szyby:
e mato intensywne spalanie (palenie przy bardzo matym pfo-
mieniu, jako paliwa uzywac¢ wytacznie suchego drewna);
e uzywanie iglastego zywicznego drewna jako opatu (jako opatu
uzywaé suchego lisciastego drewna przewidzianego w in-
strukcji eksploatacji wkfadu).

9. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POZARU
PRZEWODU KOMINOWEGO (ZAPALENIA SIE SADZY W
KOMINIE).

Aby zapobiec zapaleniu sig sadzy w kominie nalezy zadbac o

systematyczne czyszczenie przewodow dymowych.

Zapalenie sie sadzy w kominie jest to zapalenie sig czastek nagromadzo-
nych wewnatrz przewoddéw kominowych (spalinowych), ktdre zbieraly sie
W czasie pracy urzadzen ogrzewczych, a nie byly wyczyszczone przez ko-
miniarzy. W przypadku zaistnienia pozaru w kominie nalezy:
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wykonujac potgczenie na numer alarmowy 998 lub 112, we-
zwac Straz Pozarng, podajgc szczegétowo informacje co sie
dzieje i jak dojechac¢ do danego budynku;

wygasic ogien w kominku zamykajgc doptyw zimnego powie-
trza do komory paleniskowej;

zamknagc¢ szczelnie drzwi kominka oraz wyczystki komina od-
cinajgc doptyw powietrza (z braku powietrza ogien z czasem
moze wygasac);

przez caly czas kontrolowac catg diugos¢ przewodu komino-
wego od strony pomieszczen czy nie wystepujg pekniecia za-
grazajgce rozprzestrzenianiu sig ognia do pomieszczen;
przygotowac do ewentualnego uzycia srodki gasnicze, np. ga-
$nice, koc gasniczy, podpiety waz do instalacji wodnej, wode
w pojemniku;

udostepni¢ pomieszczenia i udzieli¢ niezbednych informacii
przybytym strazakom.

Zabrania si¢ w sposéb bezwzgledny zalewania komina woda,
grozi to jego rozerwaniem.

Nalezy pamigtac, iz przez nieszczelne przewody mogg wydo-
stac sig palgce iskry lub bardzo gorgce gazy spalinowe, w tym
grozny, niewyczuwalny tlenek wegla (czad).

Po pozarze sadzy w kominie nalezy wezwac kominiarza, aby
dokonat wyczyszczenia przewoddw i zwrdcit uwage na ich stan

10.

techniczny.

LIKWIDACJA PO UPLYWIE ZYWOTNOSCI

Wkiad kominkowy zostat wykonany z materiatéw neutralnych dla srodo-
wiska. Po wyeksploatowaniu i zuzyciu wktadu nalezy dokona¢ demontazu
czesci potgczonych srubami poprzez ich odkrecenie, a spawanych po-
przez cigcie. Elementy urzgdzenia podlegajg normalnej zbidrce odpaddw,
gtéwnie jako ztom stalowy. Nalezy zachowac Srodki ostroznosci i bezpie-
czenstwa przy demontazu wktadu poprzez stosowanie odpowiednich na-
rzedzi recznych i mechanicznych oraz srodkéw ochrony osobistej (reka-
wice, ubranie robocze, fartuch, okulary itp.).

11.

11)

UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA WKtADU KOMIN-
KOWEGO

Bezwzglednie nalezy zapoznac sig i przestrzegac ponizszych

zasad bezpiecznego uzytkowania wktadow kominkowych.

Wktad kominkowy mogg obstugiwac tylko osoby doroste, ktére za-
poznaly sie z niniejsza instrukcjg obstugi i przeszkolone sg w za-
kresie obstugi.

Zabrania sie przebywania dzieci w poblizu wkfadu kominkowego
bez obecnosci dorostych.

Do rozpalania paliwa nie wolno uzywaé cieczy fatwopalnych nalezy
stosowac paliwo state (np. turystyczne), papier itp.

W poblizu szyby wktadu oraz w jego bliskim otoczeniu nie wolno
umieszcza¢ materiatéw fatwopalnych.

Zabrania sig gasi¢ ognia w palenisku wodg.

Zabroniona jest eksploatacja wktadu z peknietg szyba.

Nalezy stosowac paliwo zalecane przez producenta.

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy sta¢ na wprost
wkfadu. Grozi to poparzeniem.

Podczas wybierania popiotu nie mogg sie znajdowac w odlegtosci
mnigjszej niz 1500 mm od wktadu materiaty tatwopalne. Popict
nalezy przektada¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa.

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego wkiad oraz przewdd dymny
nalezy dokfadnie wyczyscic.

Dopuszczalne sg punktowe ogniska korozji, gdyz nie wptywajg na
poprawne dziatanie urzadzenia i nie obnizajg jego funkcjonalnosci.

DEFRO

home

Moga powstawaé w wyniku nieprawidtowego przechowywania
urzadzen (np. w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci).

12) Podczas eksploatacji moze pojawiac sig zjawisko skraplania pary

wodnej — kondensatu.
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KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1186
w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/30/UE i Rozporzadzenia 2017/1369

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia:
DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Parametry urzadzenia

|dentyfikator modelu dostawcy DEFRO HOME IMPULS SM BASIC
Klasa efektywnosci energetycznej A+

Bezposrednia moc cieplna produktu 71 kW

Posrednia moc cieplna N/A

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej 110

Sprawno$¢ uzytkowa przy nominalnej

. . 82,8
mocy cieplnej

Sprawno$é uzytkowa przy minimalnym N/A
obcigzeniu

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja urzadzenia,

Szczegélne srodki ostroznosci
nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w Instrukcji Obslugi

dostarczonej przez producenta

DEFRO

home
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185
w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME IMPULS SM BASIC

Funkcja ogrzewania posredniego: ftak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 7,1 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo g . z ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy po- Emisje z miejscowych ogrzewaczy
g 2 E o [%]: mieszczeri przy nominalnej mocy pomieszczen przy minimalnej mocy
T kA §_\@/ cieplnej cieplnej
o2 | g2 PM | OGC| CO | NO« | PM | OGC | CO | NO«
= 2> [a
- mg/Nm3 (13 % O») mg/Nm? (13 % O5)
Polana drewna o wilgotno-
PRI tak nie 73 40 120 | 1500 | 200 n/a n/a nfa n/a
$ci 025 % / / / /
Drewno prasowane o wil- . .
‘- nie nie
gotnosci <12 %
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Brykiety z wegla brunat-
YKty ZWeg nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Brykiety z mieszane -
. ety gopa nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
S nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
) nie nie
paliwa stalego

DEFRO

home
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Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego

Parametr | Oznaczenie | Wartosé | Jednostka Parametr | Oznaczenie | Wartosé | Jednostka
Moc cieplna Sprawnosé uzytkowa (wartosé opatowa w stanie robo-
czym)
Nominalna moc Prom 7,1 kW Sprawnos¢ uzyt- dithnom 82,8 %
cieplna kowa przy nominal-
nej mocy cieplnej
Minimalna moc Prvin -- kW Sprawnosé uzyt- dth min N/A %

cieplna
(orientacyjna)

Zuzycie energii elektrycznej n

a potrzeby wilasne

kowa przy minimal-
nej mocy cieplnej
(orientacyjna)

Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w po-
mieszczeniu (nalezy wybraé jedna opch)

Przy nominalnej elmax - kW jednostopniowa moc cieplna bez ]

mocy cieplnej regulacji temperatury w pomiesz- tak/mie
czeniu

Przy minimalnej elmin - kW co najmniej dwa reczne stopnie )

mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu

W trybie elsg - kW mechaniczna regulacja tempera- )

czuwania tury w pomieszczeniu za pomocg tak/nie
termostatu

. . L elektroniczna regulacja tempera-

Za.potrzebowame na energie stalego ptomienia pilo- ury w pomieszcgeni uJ P tak/nie

tujacego

Zapotrzebowa- Poitot - kW elektroniczna regulacja tempera- )

nie na energig tury w pomieszczeniu i sterownik tak/nie

plomienia dobowy

pilotujacego elektroniczna regulacja tempera-

(o ile dotyczy) tak/nie

tury w pomieszczeniu i sterownik
tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wyb

raé kilka)

regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu z wykrywaniem obecnosci tak/nie

regulacja temperatury w pomiesz-

czeniu z wyk i tak/nie
yKkrywaniem otwartego

okna

opcja regulacji na odleglosé¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa

26-067 Strawczyn

Ruda Strawczyriska 103A

Robert Dziubeta - prezes zarzadu

DEFRO
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DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

26-067 Strawczyn

Ruda Strawczyriska 103A
tel.: 41303 80 85
biuro@defro.pl
www.defrohome.pl

Infolinia serwisowa
509 702 720
509 577 900



